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El presente trabajo de graduación describe en forma detallada el 
procedimiento a través del cual se desarrolló la propuesta de diseño de un 
mini acueducto por bombeo eléctrico (MABE), del sistema de abastecimiento 
de agua potable para el proyecto Urbanización de BETHEL, del municipio de 
Ciudad Sandino, departamento de Managua, para un periodo de 20 años 
(2016-2036); con el propósito de ayudar en el estudio de pre inversión para el 
proyecto con el mejoramiento de las condiciones higiene-sanitaria mínimas 
para una urbanización con enfoque social. 
El sistema fue diseñado a partir de las normas para el abastecimiento de 
agua potable que dicta y están establecidas por el ente regulador INAA, en 
combinación con los estatutos establecidos con las demás instituciones, para 
la formulación y desarrollo de proyectos de agua potable en el sector, 
considerando las condiciones particulares que rigen esta propuesta a través 
de un análisis de las características presente tales como socioeconómicas de 
la zona a beneficiar, características topográficas y aprovechamiento de las 
fuentes de abastecimiento que están presente en el área en cuestión.  
En el presente estudio se logra como resultado del diseño aplicado el balance 
de la oferta/demanda de cada componente se ha establecido el déficit de 
capacidad de producción de agua, cobertura de redes de agua potable. La 
captación se realizara a través de pozo ubicado en donde se cumpla con lo 
establecido respetando la ubicación dada inicialmente únicamente no se 
cumpliera este tendría que ser reubicado, realizando los mismo análisis. Las 
obras de línea de conducción, almacenamiento debe cumplir con los 
establecido, en lo que respecta a diámetros y espesores de tubería. 
Con los análisis en EPANET se logra identificar si el sistema diseñado lograra 
obtener las presiones mínimas para poder operar óptimamente en el rango de 
su vida útil, los análisis realizados fueron los siguientes: Consumo máximo 
hora para ver perdidas máximas, Caudal máximo día + Caudal de hidrante y 




Todo esto para proponer un sistema de agua potable consistente, en el 
sistema de bombeo eléctrico hacia las infraestructuras de reservorio (tanques 
elevados) y de ahí así el sistema principal diseñado, y finalizando en las 
conexiones domiciliarias.  
El documento contiene la parte introductoria la cual da una mejor visión al 
estudio, la memoria de diseño y demás aspectos considerados durante las 
etapas de estudio y diseño, además de los datos recolectados durante la 
investigación de campo e información suministrada por entes competentes; 
está estructurado en siete capítulos: la introducción, Descripción general, 









El servicio de abastecimiento de agua potable comprende la captación de 
agua, potabilización, almacenamiento y distribución que es tan necesario para 
garantizar la salud y las condiciones higiénicas a la población, por lo que su 
correcto diseño y ejecución aseguran su buen funcionamiento tanto a corto 
como largo plazo, de acuerdo a la vida útil del proyecto. 
 
Existen muchas fuentes de agua, pueden ser superficiales, meteóricas o 
atmosféricas y subterráneas de las cuales se aprovecha el recurso hídrico 
dependiendo si se encuentra y se puede explotar en la zona y a la misma vez 
que reúna los requisitos necesarios para su consumo así como también sea 
la opción más económica para su suministro.  
 
En años reciente el gobierno se ha dado a la tarea de retomar temas de 
importancia para la sociedad nicaragüense, tal como la restitución de que 
todos los ciudadanos cuenten con una vivienda digna, impulsando proyecto 
de construcción habitacional de interés social, esto quiere decir que el 
proyecto cuenta con toda la infraestructura que toda urbanización moderna 
requiere tal como: calles de acceso y de circulación interna, adoquinada o 
pavimentadas, concreto hidráulico, sistema de agua potable, alcantarillado 
sanitario, tratamiento de aguas residuales, pluviales, energía eléctrica, etc. 
 
Para esto necesita un estudio para poder solventar el problema en el 
abastecimiento de agua para el consumo humano, ya que actualmente este 
es un terreno que no tiene ningún uso.  
 
Antes esta situación, he solicitado a la urbanización el permiso para hacer un 






1.2. Antecedentes  
 
Debido a que este es un proyecto de interés social el gobierno, o la institución 
ejecutora ha visto que es necesario un sistema de abastecimiento de agua 
potable mediante un mini acueducto por bombeo Eléctrico, (MABE), por lo 
cual se procederá a la realización de los estudios, para su debido análisis y 





























1.3.     Justificación  
Este proyecto se origina de la necesidad que están viviendo los pobladores 
en muchas parte del país, principalmente en la capital del país donde mucha 
gente de la zona rural, emigra en busca de trabajo y mejores posibilidades, 
por lo cual realizan asentamientos donde no existe el acceso ni siquiera al 
recurso más básico como es el agua, debido a la falta que se ha creado a los 
gobiernos anteriores en cuanto a la falta del servicio de agua potable en 
forma continua, de buena calidad y cantidad que los abastezca. 
 
Es necesario que el gobierno formule este proyecto para mitigar el problema 
que ocasiona la falta de una vivienda digna donde exista el acceso al agua 
potable, energía, etc y garantizar así el bienestar de la población a ser 
beneficiada. 
 
Al lograr desarrollar este proyecto en la localidad podrán contar con los 
siguientes beneficios: 
 Disminución del índice de enfermedades. 
 Mejor calidad de agua para consumo humano. 
 Dotación de consumo. 
 Mejores condiciones de vida. 
 Desarrollo socioeconómico a la zona. 
 Protección y conservación del medio ambiente para el 
aprovechamiento de los recursos. 
 
Para lograr dichos beneficios, se debe diseñar un sistema de abastecimiento 
que garantice la solución a las necesidades que presentan los pobladores 












1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
Realizar un diseño de un mini-acueducto por bombeo eléctrico (MABE), para 
la urbanización de Bethel sector Mateare de la ciudad de Managua.  
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 
a. Realizar estudios topográficos para determinar las características y las 
condiciones del terreno para mejor aprovechamiento de este sistema y 
realizar diseño del trazo de la red. 
 
b. Analizar la red de distribución de agua potable a proponer con 
EPANET para resultados. 
 


















II. DESCRIPCIÓN GENERAL  
 
2.1. Información General. 
 
 
La presentación de este documento contiene el diseño de los componentes 
de un acueducto para suministrar agua potable a la urbanización de Bethel 
ubicada en municipio de Ciudad Sandino a 13 km de la ciudad capital de 
Nicaragua, en el departamento de Managua. 
 
En la imagen No 1 se presenta la macro localización, en la imagen No 2 se 










El acceso a la zona es por medio de la una vía principal a trece (13) km. Al 
noreste del centro de la ciudad de Managua. 
 
La temperatura promedio en el periodo de 1978-1981 fue de 30ºC; la 
precipitación media en el periodo de 1970-1980 fue de 1200 milímetros por 
año1. Bajo estas condiciones se define el clima de la zona, donde se ubica 
estos repartos como cálidos que corresponde al tipo Tropical de Sabana, de 




Norte: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. (PTAR-ENACAL)   
Sur: Urbanización Valles de Sandino. 
Este: Campos agrícolas. 




                                                             




2.3. Población y vivienda. 
 
Para el diagnóstico de la situación socioeconómica de la zona se tomó en 
cuenta que la población será saturada debido a que es un proyecto con un 
número limitado de viviendas y para saber la situación socioeconómica en el 
área de estudio, se tomó en cuenta que serán para población de clase media 
que posee un trabajo y puede con un pago mínimo establecido para estas 
viviendas sociales de bajo costo. 
 
De los planos se sabe que la cantidad de viviendas son de 1529 y 
suponiendo que estas estarán saturas por la capacidad máxima de habitantes 
que son de 6 pobladores por vivienda, se obtiene un total de 9174 habitantes 
en el área de estudio con base a los datos suministrados por los encargados 
de la construcción de las viviendas, a dicho cálculo se presentara en el anexo 
A. 
 
2.4. Servicios públicos existentes. 
 
La zona dispondrá de al menos una escuela, que atiende preescolar e 
infantes con una cobertura de 50 niños y niñas, para el año del 2013. 
 
El servicio de energía eléctrica será brindado existente es brindado por ENEL, 
de características monofásico. 
 
2.5. Topografía del terreno. 
 
El relieve de la comunidad es poco accidentado. El desnivel entre el punto 
más alto y el más bajo es de 1 a 2 m. Lo que da como resultado un terreno 







2.6. Actividades económicas. 
 
La población trabaja son técnicos en diversas áreas que tienen las 
posibilidades de mantener una cuota para el pago de este tipo de viviendas, 
pobladores que trabaja en hospitales públicos, desempeñando trabajos como 
administrativos, enfermería, conserjería, a como también existe de otras 
áreas tales como maestros de colegios públicos y gente de otras instituciones 
del estado que son los favorecidos con este tipo de proyecto. 
 
2.7. Condiciones higiénicas sanitarias. 
 
Del total de las viviendas existentes el 100% poseerá el servicio de aguas 
negras para que estas puedan desechar sus aguas servidas. 
 
Esta población que será beneficiada son pobladores que estuvieron en 
condiciones no aceptables. Ya sé por asedio de población o por estar en 




















III. Marco teórico. 
 
3.1. Sistema de abastecimiento de agua potable y características 
generales  
 
Un sistema de abastecimiento de agua potable es la captación de agua 
superficial o subterránea para su potabilización, almacenamiento y 
distribución lo cual es su finalidad primordial la de entregar a los habitantes de 
una localidad, agua en cantidad y calidad adecuada para satisfacer sus 
necesidades, por lo que este líquido es vital para la supervivencia y está 
compuesto por los elementos siguientes: 
 
3.1.1. Periodos de diseños. 
 
El periodo de diseño o de vida útil de los componentes de un sistema de 
abastecimiento de agua potable es el periodo de tiempo que estos elementos 
han de servir a la población antes de abandonarse o ampliarse por resultar ya 
inadecuados e obsoletos. Depende principalmente del grado de crecimiento 
de la población. Entorno a esto surge la necesidad de precisar el tiempo o 
año de proyección de población y de esta manera, poder relacionar 
adecuadamente la población futura a servir con la vida útil de todo el sistema, 
con la finalidad de hacer más económico este proyecto de carácter público 
que beneficiara a los habitantes de la zona. 
 
Determinar el año de proyección tiene ciertos inconvenientes, ya que cada 
uno de los diferentes componentes del sistema de abastecimiento tiene su 
propio período de servicio. Antes esta situación, el ingeniero tiene que estimar 
cuál de todos esos elementos goza de mayor utilidad en el tiempo, y 
posteriormente diseñar o acomodar los periodos de servicio de los otros 
elementos dentro del marco económico, considerando los factores que se 




 Vida útil de las estructuras y equipos componentes, tomando en cuenta 
la antigüedad, desgaste por uso y el daño causado por el mal 
funcionamiento de estas u otro agente externo. 
 Facilidad o dificultad para hacer ampliaciones a las obras existentes o 
planeadas. 
 Relación anticipada del crecimiento de la población, incluyendo 
posibles cambios en el desarrollo de la zona. 
 Tasa de interés vigente de los préstamos que el país o la zona 
obtenga, lo cual incide de manera directa en los costos de este tipo de 
proyecto. 
 Comportamiento de las obras en los primeros años de operación, 
cuando no están sujetas a su capacidad completa. 
 
En el país, se norma la selección de los periodos de diseños de los elementos 
del sistema de abastecimiento de agua potable de acuerdo al contenido de la 
siguiente tabla2 
TABLA 3 
Fuente: Fuente: NTON 09 003-99, Pág. 23 
 
 
                                                             




3.1.2. Fuentes de abastecimiento. 
 
Las fuentes de agua constituyen el elemento primordial en el diseño de un 
sistema de abastecimiento de agua potable y antes de dar cualquier paso es 
necesario definir su ubicación, tipo, cantidad y calidad. De acuerdo a la 
ubicación y naturaleza de la fuente de abastecimiento así como a la 
topografía del terreno, se consideran dos tipos de sistemas: los de gravedad y 
los de bombeo. 
 
Para el diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable, es 
importante seleccionar una fuente adecuada o una combinación de fuentes 
para abastecer de agua en cantidad suficiente a la población. 
 
3.1.2.1. Tipo de Fuentes. 
 
 Aguas Atmosféricas: Son aquellas que contiene la atmosfera en 
forma de vapor o de gotas microscópicas y que proviene de la 
evaporación que sufre en la superficie de la tierra (mares, ríos, lagos, 
etc.) así como de la evotranspiración y estas se aprovechan cuando se 
precipitan y caen en forma de lluvia, granizo o nieve. No es una fuente 
de abastecimiento constante ya que solo se pueden aprovechar en la 
época de invierno y pocas veces se almacena para el verano. 
 
 Aguas Superficiales: Son aquellas que se encuentran circulando o en 
reposo sobre la superficie de la tierra. Estas masas de agua son las 
que forman los ríos, arroyos, quebradas, lagos, lagunas, pantanos, 
charcas, humedales y otros similares, sean naturales o artificiales. 
 
Las aguas superficiales pueden estar fluyendo constantemente como 
los ríos o estar estancadas como los lagos o lagunas. El escurrimiento 
se da sobre la tierra debido a la gravedad y a la inclinación del terreno 
y así cuando el vapor de agua es precipitado la parte que no se infiltra 





 Aguas Sub-Superficiales: Es el agua que se halla en la litosfera. 
Incluye el agua que se encuentra por debajo de la superficie del 
terreno y por debajo de los reservorios de agua superficial. 
 
La forma más común en la que se aprecia son los afloramientos y 
manantiales que brotan de la tierra o entre las rocas. Puede ser 
permanente o temporal. Se origina en la infiltración de agua de lluvia o 
nieve que penetra en un área y emerge en otra, de menor altitud, 
donde el agua no está confinada en un conducto impermeable. 
 
 Agua Subterránea: Es el agua que se encuentra por debajo de la 
superficie del suelo específicamente en la zona de saturación 
contenida en acuíferos en distintos estados y relaciones de 
composición con la parte sólida y gaseosa. 
 
Representa una fase muy importante del ciclo hidrológico ya que la 
mayor parte del flujo en corrientes permanentes de agua proviene de 
aguas subterránea. A su vez una parte del flujo en corrientes 
intermitentes puede filtrarse bajo la superficie, por lo que ningún 
examen sobre agua superficial que tenga características de evaluación 





Un sistema de captación de agua está constituido por una serie de 
estructuras construidas en las fuentes de abastecimiento con el fin de derivar 
un caudal de agua para recolectar y almacenar y de esta forma abastecer a 
una población determinada. Estas fuentes pueden ser clasificadas en tres 
grupos según su origen y ubicación: de origen atmosférico, de ubicación 
superficial, y de origen y ubicación subterránea. Como en Nicaragua la 
                                                             




mayoría de las fuentes de abastecimiento de agua potable son subterráneas 
y específicamente las fuentes utilizadas en Ciudad Sandino Municipio de 
Managua son las mismas, se abordará este tipo de captación. 
 
Una captación de agua subterránea es toda aquella obra destinada a obtener 
un cierto volumen de agua de una formación acuífera concreta, para 
satisfacer una determinada demanda. 
 
El tipo de obra a emplearse es en función de las características de la fuente, 
de la calidad, de la localización, y su magnitud. La elección del tipo de 
captación vendrá condicionada en esencia por los siguientes factores: 
 Características hidrogeológicas del sector. 
 Características hidrodinámicas de los materiales del acuífero que se 
pretenda captar. 
 Volumen de agua requerido. 
 Distribución temporal de la demanda. 
 Coste de las instalaciones de explotación y mantenimiento de la 
captación. 
 
En definitiva se trata de conseguir un equilibrio entre los aspectos técnicos y 
económicos. 
 
Las dimensiones y características de las obras de toma deben permitir la 
captación de los caudales necesarios para un suministro seguro a la 
población. Las modalidades que se puede presentar una obra de captación 
son fundamentales los siguientes: 
 
Galerías 










Es una captación directa de agua que consiste en una perforación vertical, 
generalmente en forma cilíndrica y de diámetro mucho menor que el de la 
profundidad, el agua penetra a lo largo de las paredes creando un flujo radial. 
Están debidamente diseñados y construidos que permite efectuar la 
extracción económica de un acuífero subterráneo. 
 
Los pozos se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 
Pozos Artesanos (excavados) 
Pozos hincados (puyones) 
Pozos Perforados (someros y profundos) 
 
Según la profundidad a que se encuentre el agua se distingue también dos 
tipos de pozos: 
 
 Pozos Superficiales: Son pozos que habitualmente se realizan de 
hormigón prefabricado en los casos en que los terrenos excavados se 
encuentran muy sueltos. Por el contrario pueden realizase con piezas 
circulares metálicas en el caso de los suelos rocosos. El agua en este 
caso puede entrar por la parte inferior (fondo) o bien lateralmente. El 
diámetro del pozo depende de los caudales máximos demandados por 
el pozo y la conductividad hidráulica del acuífero. 
 
 Pozos Profundos: Son pozos en los que es necesario descender a 
profundidades superiores a los 50 metros para alcanzar los acuíferos 
subterráneos. Los pozos profundos se construyen utilizando tubos de 
acero perforado (ademes) hincados el terreno. Los diámetros de estos 
pozos oscilan entre los pocos centímetros y un metro, dependiendo de 
los caudales de bombeos esperados. Para excavar dichos pozos es 






La selección de la clase de pozo que se necesita dependerá de los siguientes 
factores: 
 
 Calidad y Cantidad del agua requerida. 
 Profundidad del agua subterránea. 
 Condiciones Geológicas. 
 Disponibilidad de equipos para la construcción de pozos. 
 Factores Económicos. 
 
Las características de los pozos se establecerán de acuerdo con lo siguiente: 
 El rendimiento total debe ser mayor que el consumo diario máximo. 
 El diámetro del pozo depende esencialmente del equipo de bombeo a 
instalar. Conocida la producción del pozo, o el gasto que se desea 






















Ver la siguiente tabla de clasificación de pozos: 
Tabla 1 

















Excavados        40-100 (1000)(2500) 15 
15-70     





Incados  1.2-4     (30)(100) 15 












Por percusión  Hasta 20     (500) 
Hasta 
900 








de cantos  
Por rotación Hasta 20     (500) 
Hasta 
900 





Por rotación Hasta 20     (500) 
Hasta 
900 







Fuente: NTON 09 003-99, Pag. 27 
 
3.2.1. Longitud de succión del pozo.  
 
La profundidad e instalación de la bomba deben estar definidas por las 
condiciones hidráulicas del acuífero y el caudal de agua a extraerse, tomando 
en consideración las siguientes recomendaciones: 
 Nivel de bombeo, de acuerdo a la prueba de bombeo. 
 Sumergencia de la bomba. 
 Factor de Seguridad. 
 Variaciones estacionales o niveles naturales del agua subterránea en 




 El diámetro del ademe del pozo debe estar relacionado al caudal a 
extraerse. 
 La línea de succión debe ser lo más corta y recta posible, deben evitarse 
los cambios de dirección, especialmente cerca de la bomba, esto 
únicamente de no ser una bomba sumergible, en caso de ser sumergible 
esto no se toma en cuenta. 
 
Tabla 2 
 Fuente: NTON 09 003-99, Pag. 30 
 
3.3. Estación de Bombeo. 
 
Las estaciones de bombeo son estructuras destinadas a elevar un fluido 
desde un nivel energético inicial a un nivel energético mayor, se utilizan 
cuando la fuente de captación de agua potable se encuentra en un nivel más 
bajo de la red de distribución, por lo tanto, se hace necesario elevar el agua a 
un nivel más alto, donde se ubican los tanques de almacenamiento y 
distribución para que luego el agua llegue por gravedad a la población. 
 
Los requisitos previos para diseñar una estación de bombeo de agua potable, 
previamente se deben conocer los siguientes aspectos: 
 
 Fuente de abastecimiento de agua: superficial (cisterna de agua) o 




 Lugar a donde se impulsará el agua: reservorio de almacenamiento o 
la red de distribución. 
 Consumo de agua potable de la población y sus variaciones. 
 Población beneficiada por el proyecto: actual y futura. 
 Características geológicas y tipo de suelo del área de emplazamiento 
de la cámara de bombeo. 
 Nivel de conocimiento de la población en donde operar el sistema. 
 
Las estaciones de bombeo están compuestas por un conjunto de equipos, y 
estructuras necesarias para el buen funcionamiento de la unidad de bombeo, 
entre los componentes más básicos y principales tenemos: 
 Caseta de bombeo 
 Cisterna o fuente de abastecimiento para el bombeo. 
 Equipo de bombeo (Motores y bomba impulsadora) 
 Tubería de succión4 y de descarga 
 Válvulas y accesorios 
 Sistema de tratamiento de agua (Cloración) 
 Sistema de encendido y apagado. (Control de operación) 
 Cerca perimetral para protección al sistema de bombeo  
 
La ubicación de la estación de bombeo debe ser seleccionada de tal manera 
que permita un funcionamiento seguro y continuo, para lo cual se tendrá en 
cuenta los siguientes factores: 
 
 Fácil acceso en las etapas de construcción, operación y 
mantenimiento. 
 Protección de la calidad del agua de fuentes contaminantes.  
 Protección de inundaciones, deslizamientos, huaycos y crecidas de 
ríos.  
 Eficiencia hidráulica del sistema de impulsión o distribución.  
 Disponibilidad de energía eléctrica, de combustión u otro tipo.  
 Topografía del terreno. - Características de los suelos. 
                                                             





En los sistemas de Abastecimiento de Agua Potable los Equipos de Bombeo 
tienen usos muy importantes: 
 
 Redes de abastecimiento de agua potable, donde su uso es casi 
obligatorio, salvo en situaciones de centros poblados próximos de 
cadenas montañosas, con manantiales situados a una cota mayor.  
 
 Para elevar el agua parcialmente en el sistema mismo, cuando las 
presiones mínimas no alcanzan los especificados por las normas.  
 
 Para elevar el agua hacia un tanque de almacenamiento, para distribuir 
el agua hacia la red. 
 
3.4. Carga Total Dinámica 
 
Carga Total Dinámica (CTD) es la carga total contra la cual debe de operar 
una bomba. La energía por unidad de peso de líquido que debe de 
suministrarle la bomba al mismo para que pueda realizar el trabajo que 
pretende.  La carga total dinámica para pozos perforados se calcula aplicando 
la siguiente fórmula  
 
3.5. Potencia Requerida. 
 
La potencia neta requerida del motor estará regida por:  
 La potencia neta demandada por la bomba.  
 Pérdidas por fricción mecánica en rotación del eje.  
 Pérdidas en el cabezal de descarga. 
  
Las pérdidas por fricción en el eje, para v = 1760 rpm y/o ¾”, 1 ½” varían 
entre 0.30 y 1.15 HP/100’ de columna. Se tiene por norma usar un factor de 




cubre ampliamente las pérdidas mecánicas por fricción en el eje y cabezal de 
descarga de la bomba velocidad de Operación 
 
Se acostumbra usar la misma velocidad de operación de la bomba, y de ser 
posible se solicita que su velocidad no sobrepase los 1800 rpm, esto para 
cuando se utiliza equipos de bombeo convencional. 
 
3.6. Línea de Conducción. 
 
Se denomina línea de conducción a la parte del sistema constituida por el 
conjunto de conductos, estructuras de operación, de protección y accesorios 
especiales destinados a transportar el agua desde el lugar de la captación 
hasta el sitio de entrega. Las aguas captadas a ser conducidas y distribuidas 
a la población se pueden transportar por gravedad o bombeo; a través de 
canales abiertos o conductores cerrados a presión dependiendo de la 
topografía del terreno.  
 
3.6.1. Línea de conducción por gravedad. 
 
Una línea de conducción por gravedad debe aprovechar al máximo la energía 
potencial disponible para conducir al gasto deseado. Esto conduce a la 
selección del diámetro mínimo, que satisfaciendo razones técnicas 




3.6.2. Línea de conducción por bombeo. 
 
En el caso de líneas de conducción por bombeo la diferencia de elevación es 
carga a vencer. Esta carga se ve incrementada en función de la selección de 






3.6.3. Golpe de Ariete. 
 
Es un fenómeno transitorio que puede ocurrir en la tubería de descarga. Se 
denomina Golpe de Ariete al choque violento interno que se produce sobre 
las paredes de un conducto forzado, cuando el movimiento del líquido es 
modificado bruscamente. 
 
El caso más importante de golpe de ariete en una línea de descarga de 
bombas accionadas por motores eléctricos, se verifica luego de una 
interrupción de energía eléctrica. 
 
En este caso debido a la inercia de las partes rotativas de los conjuntos 
elevadores, inmediatamente después de la falta de corriente eléctrica, la 
velocidad de las bombas comienza a disminuir, reduciéndose rápidamente el 
caudal; la columna liquida continua subiendo por la tubería de descarga, 
hasta el momento en que la inercia es vencida por la acción de la gravedad; 
durante este periodo se verifica una descompresión en el interior de la 
tubería; Enseguida, ocurre la inversión en el sentido del flujo y la columna 
liquida vuelve a las bombas. 
 
No existiendo válvulas de retención, las bombas comenzarían, entonces, a 
funcionar como turbinas, girando en sentido contrario.  
  
Con excepción de los casos en que la altura de elevación es pequeña, con 
descarga libre, en las líneas de bombeo son instaladas válvulas de retención 
o de check, con el objetivo de evitar el retorno del líquido a través de las 
bombas.   
 
La corriente liquida, al retornar a la bomba, encontrando la válvula de 
retención   cerrada, ocasiona el choque y la compresión del fluido, lo cual da 
origen a una onda de sobrepresión (Golpe de Ariete). Las medidas para evitar 





a)  Limitación de la velocidad en las tuberías. 
b)  Cierre lento de válvulas y registros, construcción de piezas que no 
permitan la obstrucción muy rápida. 
c)  Empleo de válvulas y dispositivos mecánicos especiales, válvulas de 
alivio. 
d)  Utilización de tuberías que puedan soportar sobrepresiones ocasionadas 
por el golpe de ariete. 
e) Instalación de cámaras de aire comprimidas que proporcionen el 
amortiguamiento de los golpes. El mantenimiento de estos dispositivos 
requiere ciertos cuidados, para que se mantenga el aire comprimido en las 
cámaras.5 
 
3.7. Red de Distribución. 
 
Una red de distribución es el conjunto de tuberías, accesorios y estructuras 
que conducen el agua desde tanques de almacenamiento hasta las tomas 
domiciliares o hidrantes públicos; con el fin de proporcionar agua a los 
usuarios para consumo doméstico, público, comercial, industrial y para 
condiciones extraordinarias como el extinguir incendios. 
 
La red de distribución está formada por tubería principal, llamada también 
circuitos troncales o maestras y por tuberías secundarias o de relleno.  Las 
conducciones primarias o arterias principales forman el esqueleto del sistema 
de distribución, se sitúa de tal forma que transporta grandes cantidades de 
agua desde la estación elevada a los depósitos y de estos a las diferentes 
partes del área abastecida. Las conducciones secundarias forman anillos más 
pequeños dentro de las arterias principales entrelazándolas entre sí, 
transportando grandes cantidades de agua desde las arterias principales a las 
diferentes áreas para cubrir el suministro normal y el caudal para extinción de 
incendios. 
                                                             
5 En las que se debe tener más cuidado son en las cámaras de aire comprimido que son manuales ya 
que un mal manejo de estas puede crear un choque y crear una sobrepresión de no se allá calculado, 





La red de distribución tiene las funciones de suministrar agua a los diferentes 
consumidores en cantidad suficiente y entregar un agua sanitariamente 
segura y con las presiones adecuadas para garantizar su caudal constante. 
 
3.7.1. Tipo de redes. 
 
Las redes de distribución de agua se estructuran según el tipo de función que 
vaya a desempeñar y tiene una relación directa con la serie decreciente de 
los diámetros con el fin de ajustarse a la distribución de consumos, a la 
reducción de pérdidas de carga o hacer frente a situaciones imprevistas 
tomando en cuenta reducir el coste, topografía, de la vialidad, y de la 
ubicación de la fuente de abastecimiento y del tanque de almacenamiento 
puede determinarse el tipo de red de distribución. 
 
3.7.2. Redes ramificadas. 
 
Son redes de distribución constituidas por ramales, troncal y una serie de 
ramificaciones o ramales que pueden constituir pequeñas mallas o ramales 
ciegos.  Este tipo de red es usada cuando la topografía es tal que dificulta o 
no permite la interconexión entre ramales. 
 
3.7.2.1. Redes malladas. 
 
Son aquellas redes constituidas por tuberías interconectadas formando 
mallas.  Este tipo de red es el más conveniente y se tratará siempre de 
lograrse mediante la interconexión de las tuberías a fin de crear circuitos 







3.7.3. Redes mixtas. 
  
Las redes se caracterizan por tener una parte del sistema mallado y otra parte 
del sistema ramificado. En la parte ramificada la obtención de los caudales 
que circulan por las conducciones será sencilla. Para el cálculo de los tramos 
mallados será necesario la aplicación de la ecuación de la energía o bien 
formular alguna ecuación de equilibrio en la malla. 
 
Las redes mixtas son sumamente frecuentes en las redes de abastecimiento. 
Con frecuencia se opta por una distribución mallada al nivel de las arterias o 
conducciones principales del sistema y por una estructura ramificada en los 
ramales de menor importancia. 
 
En cualquier caso, los tramos ramificados no deben tener una longitud 
superior a 300 ni deben abastecer a más de 200 viviendas, ya que en caso de 
disminución de caudales el volumen de agua atrapada es importante. Los 
problemas de pérdida de calidad del agua pueden ser importantes cuando no 




Los tanques de almacenamientos juegan un papel básico para el diseño del 
sistema de distribución de agua, así como su importancia en el 
funcionamiento hidráulico del sistema y en el mantenimiento de un servicio 
eficiente, continuo, oportuno, satisfactorio y económico a la población, pues 
debe reservar una cantidad de agua suficiente para cubrir cualquier 
eventualidad del sistema, tal como falta de energía en el equipo de bombeo, o 
reparaciones del mismo, incendios, y variaciones de consumo. 
 
Un tanque de almacenamiento cumple tres propósitos fundamentales: 
 
                                                             
6 Estos parámetros establecidos por Normas Técnicas para el Diseño de Abastecimiento y 




 Compensar las variaciones de consumo diario (durante el día). 
 Mantener las presiones de servicio en la red de distribución. 
 Atender situaciones de emergencia, tales como incendios, interrupciones 
en el servicio por daños de tubería de conducción o de estacionamiento 
de bombeo. 
 
Además, equilibra el suministro de aportación constante dado por las bombas 
con régimen de demanda variable en la red de distribución. Esto se consigue 
almacenando agua durante la noche cuando el consumo es bajo y la presión 
es alta, a esta agua almacenada se le conoce como Volumen Compensador.  
Existen dos tipos de tanques para agua tratada: 
 Tanques apoyados en el suelo. 
 Tanques elevados. 
 
Para la ubicación del tanque se debe buscar un sitio adecuado 
topográficamente lo más cerca posible a la red de distribución y de acuerdo a 
su ubicación el tanque de almacenamiento puede ser de Alimentación cuando 
se ubica entre la fuente de abastecimiento y la red de distribución, o de 
Excedencia (cola), cuando se ubica dentro o fuera de la red. 
 
Pérdidas en el sistema7: Parte del agua que se produce en un sistema de 
agua potable se pierde en cada uno de sus componentes. Esto constituye a lo 
que se conoce como fugas en el sistema y/o desperdicio del sistema. Dentro 
del proceso de diseño, esta cantidad de agua se puede expresar como un 
porcentaje del consumo del día promedio. En el caso de Nicaragua, el 







                                                             




IV. Diseño Metodológico. 
 
El diseño metodológico utilizados en el presente trabajo son los establecidos 
por el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA)8, a 
través las normas de diseño de abastecimiento de agua potable y 
potabilización de las aguas.  
 
Se hace saber que algunos criterios han sido adaptados de acuerdo a la 
realidad observada en los estudios investigativos en el campo y con la 
disponibilidad de información. 
 
4.1. Proyección de la población. 
 
Es necesario determinar las demandas futuras de una población para prever 
en el diseño las exigencias, de las fuentes de abastecimiento, líneas de 
conducción, redes de distribución, equipos de bombeo, planta de 
potabilización y futuras extensiones del servicio. Por lo tanto, es necesario 
predecir la población futura para un número de años, que será fijada por los 
períodos económicos del diseño. 
 
Los métodos de cálculo a continuación se dan algunos métodos de cálculo, 
sin que ellos sean limitantes para su uso. Cada Ingeniero Proyectista está 
en libertad de seleccionar la tasa de crecimiento y el método de proyección 
usado.   
 
 Método saturación: Este método se aplica a pequeñas comunidades en 
especial en el área rural y a ciudades con crecimiento muy estabilizado y 
que posean áreas de extensión futura casi nulas las cuales aplica en 
proyectos residenciales.    
    
                                                             
8 Normas de diseño de abastecimiento de agua potable y potabilización de las aguas.                       




 Tasa de crecimiento geométrico: Este método es más aplicable a 
ciudades que no han alcanzado su desarrollo y que se mantienen 
creciendo a una tasa fija y es el de mayor uso en Nicaragua. Se 
recomienda usar las siguientes tasas basándose en el crecimiento 
histórico. 
   
1)  Ninguna de las localidades tendrá una tasa de crecimiento urbano mayor 
de 4% 2) Ninguna de las localidades tendrá una tasa de crecimiento urbano 
menor del 2.5% 3) Si el promedio de la proyección de población por los dos 
métodos adoptados presenta una tasa de crecimiento:   
a) Mayor del 4%, la población se proyectará en base al 4%, de crecimiento 
anual. b) Menor del 2.5% la proyección final se hará basada en una tasa de 
crecimiento del 2.5%. c) No menor del 2.5%, ni mayor del 4%, la proyección 
final se hará basada  en el promedio obtenido. 1.3.3 Tasa de crecimiento a 
porcentaje decreciente Este método es aplicable a poblaciones que por las 
características ya conocidas se le note o constate una marcada tendencia a 
crecer a porcentaje decreciente.   
    
 Método por porcentaje de saturación: Este método (“The Logistic Grid”) 
trata de determinar la población de saturación para un lugar determinado, 
luego de conocer sus tasas de crecimiento para varios períodos de tiempos 
anteriores. Conociendo esa población de saturación, se determinan los 
porcentajes correspondientes de saturación, basado en las poblaciones de 
los censos anteriores.   
 
Se construye luego sobre un papel especial de coordenadas “Logistic Grid”, 
que tiene por abscisas los lapsos de tiempo en años y por ordenadas los 
tantos por cientos de saturación de la población para esos lapsos de 
tiempos anteriores. Se prolonga luego esa línea hasta el año para el cual se 
desea conocer la nueva población, determinando por intercepción, qué 
porcentaje de saturación habrá adquirido la población para ese año. Se 
multiplica ese porcentaje, expresado en decimal, por la población de 
saturación y se obtiene la población futura para el número de años en el 





4.2. Capacidad de la fuente de abastecimiento. 
 
El caudal máximo recomendado para la explotación del pozo estará sujeta a 
las variaciones del consumo y estará expresada en porcentajes de la 
Demanda Promedio Diaria, se espera sea igual o superior a 1.5 veces del 
Consumo Promedio Día, (CPD). 
 
Esta opción será considerada solo en los casos que exista:  
1. Disponibilidad de fuente de abastecimiento. 
2. Disponibilidad de energía eléctrica. 
3. Capacidad de pago de la comunidad. 
 
Si no se puede aplicar esta opción se procurará adoptar cualquier de los otros 
tipos de sistemas. Si no existe otra opción técnica de uno o más pozos. Los 
criterios de aceptación del pozo serán los siguientes: 
a) El caudal de explotación será obtenido a través de una prueba de 
bombeo de un mínimo de 24 horas a caudal constante y de una prueba 
a caudal variable con mínimo de cuatro etapas de una hora cada una. 
La recomendación del caudal máximo de explotación se hará de 
acuerdo al análisis de la prueba. 
b) El caudal de explotación de bombeo estará en función de un periodo 
de bombeo mínimo de 12 horas y un máximo de 16 horas. 
c) El caudal máximo recomendado de la explotación de un pozo deberá 
ser igual o superior a 1.5 del consumo día promedio (QPD). 
 
4.3. Población de diseño. 
 
La población a servir es el parámetro básico el cual se diseñan los elementos 
de las obras de abastecimiento de agua, lográndose establecer diferentes 
criterios para la estimación de la misma, dependiendo de las características 





La población de diseño se calculará usando el Método saturación, conocido 
por conocer población de área de estudio y esta no presenta áreas o presenta 
muy pocas áreas de crecimiento de habitantes, en una vivienda con un valor 
esperado o conocer el máximo crecimiento para varios periodos de tiempos 
anteriores. Conociendo esa población de saturación se determina los valores 
correspondientes de habitantes máximos por vivienda basada en los datos 
presentes en los planos. Luego si el lugar tiene un límite de vivienda como es 
el caso, se procede a calcular la población, este método es más aplicable a 
zonas residenciales o lugares donde se conoce los límites de viviendas a 
construir y que no varía en el periodo de diseño del sistema y si llegara a 
cambiar se tendrá que volver a realizar el diseño.  
 
4.4. Nivel de servicio y dotación. 
 
Se denomina nivel de servicio a la forma final de aprovisionamiento de agua. 
Para determinar las cantidades de agua que se requiere para satisfacer las 
condiciones inmediatas y futuras de las ciudades o poblaciones proyectadas, 
se recomienda usar valores de consumo medio diarios contenidos en los 
numerales siguientes para el diseño del sistema de agua potable. 
 
Dotación de agua: se expresa como la cantidad de agua por persona por día, 
es un parámetro dependiente del nivel de servicio adoptado, de los factores 
geográficos, climatológicos y culturales para el uso del agua. 
 
En las normas para el Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua 
Potable revisada y editada por la Dirección de Normas de Construcción del 
Ministerio de la Construcción y Transporte, Junio 1989, dicta para las 
ciudades y localidades del resto del país, se usaran los porcentajes de 
acuerdo a la dotación domestica diaria, en los casos especiales se examinara 






Se considera utilizar la dotación para la ciudad de Managua, esto debido a la 
cercanía con la ciudad capital que está a tan solo 12 km, lo que deja el 
proyecto, dentro del radio de crecimiento de la misma por lo que se debe 
considerar de esta manera la dotación, y este proyecto tendrá la posibilidad 




Se usarán las cifras contenidas en el cuadro siguiente: (las siguientes 
dotaciones que se plantean corresponden a las recomendadas por INAA9. 
 
TABLA 4 
Clasificación de barrios 
DOTACIONES 
gl/hab/dia lt/hab/dia 
Asentamientos progresivos 10 38 
Zonas de máxima densidad y de 
actividades mixtas 
45 170 
Zonas de alta densidad 40 150 
Zonas de media densidad 100 378 
Zonas de baja densidad 150 568 





Público o Institucional 7 
Industrial 2 





                                                             




Agua para incendio. 
 
La cantidad de agua que todo acueducto debe tener disponible para combatir 
la eventualidad del incendio, estará adecuada a la capacidad del sistema y al 
rango de la población proyectada. Ver tabla 6. 
 
TABLA 6 
     
Fuente: NTON 09 003-99, Pag. 13 
 
4.5. Consumo promedio diario (CPD). 
 
El caudal promedio diario se expresa de la siguiente manera: 
 (d) 
 
Siendo esto el producto de la dotación del año en estudio por la población 









4.6. Consumo promedio diario total (CPDT). 
 
El Consumo Promedio Diario Total (CPDT), seria calculado mediante el 
producto de porcentaje de pérdidas (1.20) en el sistema por el Consumo 
Promedio Diario (CPD). 
 
El Consumo Promedio Diario Total para este diseño se refiere al resultado 
obtenido de la suma del Consumo Promedio Diario por Conexión Domiciliar 
más la suma del Consumo Promedio Diario por conexión Público.  
 
4.7. Variaciones de Consumo. 
 
El Consumo Máximo Día (CMD), se estima utilizando el factor de variación 
diaria de 1.5 con respecto al Consumo Promedio Diario (CPD), según lo 
establecido por INAA. 
 (e) 
 
El Consumo Máximo Hora (CMH), se estima utilizando el factor de variación 
horario de 2.5 con respecto al Consumo Promedio Diario (CPD), según lo 
establecido por INAA. 
 (f) 
 
Por lo tanto, se aplica para Consumo Promedio Diario (CPD), lo referido en 
este documento, tomando en consideración que el Consumo Promedio Diario 
Total (CPDT), para este diseño, se refiere al resultado obtenido de la suma 
del Consumo Promedio Diario por conexión domiciliar más la suma del 





CMD = 1.5 * CPD = [ l/p-d] 




4.8. Línea de conducción. 
 
La capacidad de esta deberá ser suficiente para transportar el Gasto Máximo 
Día. 
 
Se diseña bajo la condición del Consumo de Máximo Día, a finales del 
periodo de diseño, el cual resulta en aplicar el factor de 1.5 al Consumo 
Promedio Diario Total (CPDT). 
 
La línea de conducción va directamente de la Estación de Bombeo al 
Tanque de Almacenamiento. 
 
En el cálculo hidráulico de esta línea de conducción, las perdidas por fricción 
serán determinadas mediante el uso de la fórmula de Hazen-William o similar. 
 
 
      (g) 
Dónde:    
Q: metros3/ segundo [ m3/s ]  
Ф: diámetro en metros [ m ]   
L: longitud en metros [ m ]    
hf: pérdidas de carga [ m/m ]   
 
Para la determinación del mejor diámetro, deberá elaborarse el análisis 
económico correspondiente, conocido este como diámetro económico de 
bombeo10, tomando en cuenta los costos del consumo de energía, costo de 
las tuberías y los costos totales de operación y mantenimiento a través del 




                                                             
















Una vez seleccionado el pozo basándose en los criterios establecidos para la 
selección de pozos y tomando en cuenta las características del proyecto en 
estudio se requiere saber la longitud del pozo la cual se realizara mediante la 
siguiente ecuación:  
La profundidad del pozo será tal que penetre suficiente dentro del acuífero, 
con el objeto de disponer de una longitud adecuada del filtro.  
 
La capacidad específica (galones x minutos por pies de depresiones) = (CE) 
se determinará de acuerdo con la siguiente ecuación:  
 𝐶𝐸 = 𝑅௘௡ௗ𝑖௠𝑖௘௡௧௢ ሺ𝑔௣௠ ௢ ௟௧௦ሻ𝐷௘௣௥௘௦𝑖௢௡ ሺ௣𝑖௘ ௢ ௠௧௦ሻ   
Dónde:  
Depresión = (Nivel estático – Nivel de bombeo) (pie o mts) 
Rendimiento = Producción de agua en gpm o lts 
 
La capacidad específica se utilizará para determinar las características del 
equipo de bombeo a utilizar o proponer.  
 
4.10. Carga Total Dinámica 
 
Carga Total Dinámica (CTD): Es la carga total contra la cual debe de operar 
una bomba. La energía por unidad de peso de líquido que debe de 
suministrarle la bomba al mismo para que pueda realizar el trabajo que 
pretende.  La carga total dinámica para pozos perforados se calcula aplicando 





C.T.D = (Nivel de Rebose menos nivel de terreno del tanque) + (Nivel de                       
Bombeo) + (Perdidas en la succión) + (Perdidas en la 
descarga)11.  
 
En mi caso como será utilizada una bomba sumergible se estará 
despreciando para el cálculo del C.T.D la perdida por succión ya que este tipo 
de bomba no cuenta con tubería de succión. Por lo que la formula queda de 
la siguiente manera: 
 
C.T.D = (Nivel de Rebose menos nivel de terreno del tanque) + (Nivel de                       
Bombeo) + (Perdidas en la descarga).  
 
4.11. Potencia Requerida. 
 





...* DTCQPB       (c) 
Dónde: 
BP : Potencia de la Bomba (HP). 
Q : Caudal de Bombeo o Consumo de Máximo Día (gpm). 







                                                             
11 La perdida por fricción en la succión únicamente se aplica en bombas centrifugas o jet, en las que se 
requiere tubería de succión. 
12 Esta fórmula está de manera representativa ya que únicamente se utiliza en bombas sistemas de 





V. Análisis y presentación de resultados.   
 
5.1. Período de diseño. 
 
Cuando se trata de diseñar un sistema de abastecimiento de agua potable, es 
obligatorio fijar la vida útil de todos los componentes del sistema; debe 
definirse hasta qué punto estos componentes pueden satisfacer las 
necesidades futuras de la localidad. Para lograr esto en forma económica, es 
necesario fijar los periodos de diseño para cada componente del sistema.  
 
El cual la tabla 3 ubicada en la página 10 de este documento menciona que 
debe considerar normativo para estos aspectos. 
 
Considerando la vida útil de las estructuras y equipos que componen el 
sistema de agua, crecimiento de la población, como posibles desarrollos o 
cambios en la zona que dificulten realizar ampliación del proyecto, 
comportamiento de las obras en los primeros años de operación; se estima 
se alcanzara en un periodo de 20 años. 
 
El periodo de diseño de 20 años concierne desde el año 2016 hasta el año 
2036, realizándose así un análisis técnico de cada una de las partes del 
sistema para dicho periodo. 
 
5.2. Proyección de la Población. 
 
La determinación de la población esperada a lo largo del periodo de diseño, 
se basa en la proyección según lo establecido para la vida útil del proyecto de 
urbanización crecimiento geográfico controlado y con un límite de viviendas 
en el área de estudio, teniendo como dato los resultados del conteo 
habitacional según plano de ante-proyecto poblacional efectuado por el 





La población total de la zona de estudio comprendida por los habitantes que 
se ubicaran posteriormente en 1,529 viviendas según lo observado en 
los planos poblacional efectuado para el diseño los cuales se 
encuentran según el “anexo C”. 
 
Aclarando que al no existir datos antecedentes de población por ser un 
proyecto de urbanización donde la población llegara a poblar, esto permite 
inferir las tendencias futuras de crecimiento de esta zona, sabiendo que esto 
será limitado en el mejor de los casos, pero no existirá crecimiento futuro una 
vez se sature el proyecto. 
 
Nota: Se pudo observar que los habitantes por vivienda oscilaban de 3 a 6 
habitantes por vivienda lo cual será tomado en cuenta a la hora de realizar el 
cálculo total de habitantes para la dotación y a la hora de la distribución de las 
conexiones. 
Ver Anexo III de Población de Diseño. 
 
5.3. Estimación de Consumo 
 
La proyección de consumos de la población durante el periodo de diseño, se 
basa en la proyección de población. Tales consumos incluyen: Consumo 
Promedio Diario Total, Consumo Máximo Día y Consumo de Máxima Hora, 
siendo expresados cada uno en Litros por segundo. Los criterios empleados 
en la determinación de los consumos se han mencionado en el CAPITULO 
VII. 
 
El nivel de servicio a adoptar corresponde a un 100% de conexión 
domiciliar, dejando claro que será una conexión domiciliar donde el 
beneficiado poseerá una llave domiciliar de la vivienda, sin ampliación a 
ningún otro tipo de conexión durante el periodo de desarrollo de este 
proyecto, pero dejando el trabajo para una futura ampliación en que exista 
mejor financiamiento y más personal técnico para su mantenimiento y así 





En los resultados reflejados en el Anexos de Consumo, Proyección de 
Demanda de Consumo (Consumo Promedio Diario Total), Cuadro 
Calculo del Consumo Máximo Día y Consumo de Máxima Hora, se puede 
observar que: 
 El Consumo Promedio Diario Total tiene un valor de 16.03 l/s (254.08 
gpm). 
 
 El Consumo de Máximo Día tiene un valor inicial, 25.01 l/s (396.46 
gpm) 
 
 El Consumo de Máxima Hora, varia de 28.86 lps (457.49 gpm). 
 
Tabla 7 








Pob. Dot. CPD Pérdidas CPDT FMH CMH FMD CMD 
m 




1 79.00 173 6 1038 151 1.81 0.36 2.18 1.5 3.27 1.3 2.83 
2 74.75 182 6 1092 151 1.91 0.38 2.29 1.5 3.44 1.3 2.98 
3 75.00 0 6 0 151 0.00 0.00 0.00 1.5 0.00 1.3 0.00 
4 76.26 236 6 1416 151 2.47 0.49 2.97 1.5 4.45 1.3 3.86 
5 74.00 45 6 270 151 0.47 0.09 0.57 1.5 0.85 1.3 0.74 
6 73.85 171 6 1026 151 1.79 0.36 2.15 1.5 3.23 1.3 2.80 
7 74.47 191 6 1146 151 2.00 0.40 2.40 1.5 3.61 1.3 3.12 
8 71.60 155 6 930 151 1.63 0.33 1.95 1.5 2.93 1.3 2.54 
9 70.55 81 6 486 151 0.85 0.17 1.02 1.5 1.53 1.3 1.33 
10 71.70 177 6 1062 151 1.86 0.37 2.23 1.5 3.34 1.3 2.90 
11 72.00 62 6 372 151 0.65 0.13 0.78 1.5 1.17 1.3 1.01 
12 73.15 56 6 336 151 0.59 0.12 0.70 1.5 1.06 1.3 0.92 
13 73.45 0 6 0 151 0.00 0.00 0.00 1.5 0.00 1.3 0.00 
Total   1529   9174   16.03 3.21 19.24   28.86   25.01 
                          




5.4. Fuente de Abastecimiento. 
 
La ubicación se utilizo es la que cuenta con los criterios principales para 
selección del sitio a que se puede utilizar. Estos criterios principales son: 
Disponibilidad de predio donde se ubicará el pozo, Servicio Eléctrico 
(monofásico o trifásico), y Accesibilidad para la población. 
 
La construcción del pozo es con el propósito de obtener el caudal de diseño 
que satisfaga la demanda (para 20 años). 
 
La información requerida necesaria para realizar el diseño para el pozo debe 
ser la siguiente: 
 Geológica: Información estratigráfica. Características físicas de los 
acuíferos (permeabilidad, rendimiento específico, coeficiente de 
almacenamiento, etc.). 
 Hidrológico: Nivel Piezómetro para el cual es necesario conocer la 
profundidad y los cambios de altura de las capas freáticas.  
 Precipitación anual, escorrentía y posibles recargas al sub-suelo, 
perdidas por evaporación, transpiración y descargas de aguas 
subterráneas 
 Calidad de agua: Características minerales del agua de cada acuífero 
.  
Existiendo una clasificación para los tipos de pozos estos siendo pozos pocos 















NEA=  123 pies (37.5 m)
SELLO SANITARIO
TUBERIA CIEGA  PVC     10"
EMPAQUE DE GRAVA 
RANURADA, SCH-40
Tubo PVC-     1.1/2 " - SDR-26,  para


















TUBERIA  PVC    10"
Base P/Bomba 










2/8"  a  3/8"
TUBERIA CIEGA  
10"  PVC, SCH-40

















Ubicación de la bomba 
sumergible a 215 pies
61-200 m
RANURADA, SCH-40
TUBERIA  PVC    10"
ABERTURA 1/8 "
Diseño  Pozo Perforado - Proyecto  de
20
Formación Las Sierras :
Ignimbritas y tobas compactas
miembros medio e inferior
Material Interdigitado entre
representados por piroclastos 
tales como  pómez (parte superior), 
no consolidados ácidos y básicos, 
volcánicos holocenico- pleistocénico:
flujos piroclásticos lapílicos,
pumíticos (claro amarillento) y
tobas pumíticas (parte inferior)
Material  Volcánico
de piroclastos no consolidados
por pomez (parte superior) y 
ácidos y básicos representados 
del  cuaternario holocénico
Flujos piroclásticos lapilicos
con el miembro superior de
















                                                             




Para verificar que la capacidad del pozo que se realizara se debe realizar 
Pruebas de bombeo (Pruebas de aforo de caudal), la cuales consistirán en 
utilizar analizar el pozo permanente con uno o más pozos de observación, 
que estarán a 4 a 5 metros de distancia del pozo permanente y tendrán 
diámetros mínimos de 100 mm (4”). La duración mínima del bombeo de 
prueba será de 48 horas, con esta prueba se obtendrá la siguiente 
información:  
 
 Nivel estático inicial en cada pozo.  
 Caudal de bombeo.  
 Recuperación del nivel estático 
 
Datos de prueba de Aforo de caudal al pozo14 
 
Prueba de caudal a descarga libre al 100% abierta la válvula de 20 Horas 
continuas: 
De 0 a 90 minutos:         Caudal de Bombeo inicial:      960.00 GPM 
                                         Presión de red: 0 
 
De 90 a 120 minutos:     Caudal de Bombeo mejoró a: 964.00 GPM 
                                         Presión de red: 0 
 
De 120 a 140 minutos:   Caudal de Bombeo mejoró a: 966.00 GPM 
                                         Presión de red: 0 
 
De 140 a 420 minutos:   Caudal de Bombeo mejoró a: 968.00 GPM 
                                         Presión de red: 0 
 
De 420 a 960 minutos:   Caudal de Bombeo mejoró a: 970.00 GPM 
                                         Presión de red: 0 
 
De 960 a 1200 minutos: Caudal de Bombeo mejoró a: 972.00 GPM 
                                                             









1 - El caudal de bombeo mejoró durante la prueba 12 gpm al caudal inicial 
registrado. 
2 - No se pudo realizar prueba de rebajamiento de nivel por no haber acceso 
de medición.  
 
PONTECIA REQUERIDA. 
La potencia neta demandada por la bomba se determinó usando la fórmula: 𝑃𝐵 =  ଷ଼ଵ.଴଼ 𝑔௣௠ 𝑥 ଶଷ଴ ௣𝑖௘௦ ଷ଺଴଴ 𝑥 ଻ହ%  (h) 𝑃𝐵 =   ͺ͹,͸Ͷͺ.Ͷ0ʹ͹00  𝑃𝐵 = ͵ʹ.Ͷ͸ʹ ≈ Ͷ0 𝐻𝑃 
 
Nota: 
1 - Instalado un equipo de Turbina Vertical de 40 HP, 460 Voltaje, 140 Amp,                          
trifásico. 
2 – Instalado una longitud de columna de 215.00 pies * 10” 
3 – Profundidad del pozo de 230´ pies.  
4 – Diámetro externo del pozo de 14”  
























5.6. Cálculos básicos. 
 
5.6.1. Población de diseño (Pd) 
 
Urbanización Bethel: 1,529 lotes 
 
Índice de saturación:  6 Hab./lote 
 
Población de diseño: 9,174 Habitantes 
 
5.6.2. Consumo Promedio Diario (CPD) 
 
CPD = 9,174 Hab. x 151 Lts/Hab-dia = 16.03 Lps 
 
5.6.3. Consumo Promedio Diario Total (CPDT) 
 
CPDT = 1.20 x 16.03 = 19.24 lps  
 
5.6.4. Caudal de diseño (Consumo Máximo Día) 
 
CMD = 1.5 x 16.03 lps = 24.04 lps 
 
5.6.5. Caudal de diseño (Consumo Máximo Hora) 
 
CMH = 2.5 x 16.03 lps = 40.07 lps 
 
5.6.6. Volumen de almacenamiento requerido (Volr) 
 
Volr = 305,107 glns x 40 % = 122,042 glns 
  
5.6.7. Volumen de agua para incendio (Volinc) 
 





5.6.8. Volumen Total de almacenamiento (Volt) 
 
Volt = 122,042 + 18,000 = 140,042.88 glns ~ 150,000 glns  
 
 
Actualmente en la zona no se encuentra con ninguna fuente de 
abastecimiento en la localidad, aprovechando la proximidad a los acuíferos 
subterráneos localizados en la zona, por tanto se construirá un pozo en la 
zona más adecuada que cumpla con las condiciones mínimas recomendadas 
para este tipo de proyectos, para luego conducir el vital líquido directamente a 
los tanques de almacenamiento y luego a la red de distribución.  
 
El pozo propuesto para anexar deberá dar una cobertura a la población 
futura, esto con un caudal de 18.00 l/s teniendo una profundidad de 230 pies.  
 
5.7. Almacenamiento para la zona de estudio. 
 
Para compensar las fluctuaciones en los consumos de Máximo Día y Máxima 
Hora, se construirá tanques de almacenamiento. 
 
Considerando la topografía del terreno en la zona de estudio se construirá 
tanques elevados sobre torres de acero y estará cimentado por medio 
zapatas aisladas de concreto reforzados, con una altura de 15.00 metros. 
Para lograr presiones deseadas en la red. La ubicación de estos tanques se 
propone conforme al análisis que se haga, pero el cual a la hora de realizar el 
proyecto. El volumen total a almacenar es de 150,000 galones siendo una 
cantidad de grandes proporciones para ubicarlos sobre torre por lo que se 
dividirá en dos tanques debido a la cantidad de calculada para que estos 
sean más económicos y con un diseño manejable para la urbanización, 
teniendo en cuenta que por estar en dos tanques separados, se le toma en 
cuenta la realización de cualquier mantenimiento futuro que vaya a necesitar, 
la urbanización siempre contaría con su sistema de abastecimiento en 





Se instalarán todos los accesorios necesarios: tubería de limpieza, tubería de 
entrada y de salida, válvula de cierre en tubería de entrada y salida, 
escaleras, tapa de visita. 
 
Dado que la capacidad del tanque debe satisfacer las condiciones de un 
Volumen Compensador necesario para las variaciones horarias del 
consumo, se estima un 25% del Consumo Promedio Diario y un Volumen 
de Reserva para atender las eventualidades en caso de emergencia, 
reparaciones en línea de conducción u obras de captación, se estima un 
15% del Consumo Promedio Diario. 
 
Para efectos de cálculo se basó en el período de diseño del sistema de agua, 
en  cuya proyección de demanda futura se espera un Consumo Promedio 
Diario de 57, 708.00 litros por hora siendo equivalente a 15,246.50 galones 
por hora, en donde se toma en cuenta que existe un bombé hacia el tanque 
de almacenamiento de 6 horas, el volumen para efecto de cálculo será de 
346, 248.02 lts equivalente a 91, 479 galones: 
 
Volumen Compensador = 25% x Consumo Promedio Diario = 0.25 x 
346,248.02 litros = 86,562 litros = 22,869.75 glns 
 
Volumen Compensador = 22,869.75 glns 
 
Volumen de Reserva = 15% x Consumo Promedio Diario = 0.15 x   
346,248.08 litros = 51,937.21 lts = 13,721.85 glns  
 
Volumen de Reserva = 13,721.85 glns 
 
Se obtiene así a través de la sumatoria un Volumen de Almacenamiento = 
36,591.60 glns +  140,042.88 glns, siendo el total de 176,635 glns, 
equivalente aproximadamente a 574 metros cúbicos, los cuales serán dividas 





En la Tabla se muestran las características del tanque de almacenamiento de 
agua. 
 
5.7.1. Características del Tanque de almacenamiento 
 
 
                                                        Imagen 3











El tanque será cilíndrico, que por condiciones de diseño será realizado a 
mano por una metalúrgica que tenga experiencia en la realización de dichos 
tanques, para que mantengas las condiciones descritas.  La estructura de la 
torres es de acero está diseñada para soportar cargas vivas, muertas, viento, 
sismo y el mismo peso del agua en el tanque.   
 
Las columnas de la torre serán cajas rectangulares elaboradas por perlines 
de 6”x 3”x1/4”, las cuales estarán sujeta a una placa base por medio de 4 
atizadores ¼” de espesor, la placa base será 16”X16”x3/8” fijada por medio 
de 8 varillas roscadas de ø = 6/8”. Los arriostres horizontales y las cruces de 
San Andrés estarán unidos a la columna circular por medio de placa de 
8”x8”x3/16”. Los arriostres horizontales en la torre serán cajas metálicas de 
4”x4”x1/8”, y los arriostres inclinados serán angulares de 3”x3”x1/8”.  
 
Debido a que el tanque esta soportado sobre una torre de acero de 15 mts, 
las fundaciones se diseñaron como zapata aislada, unidas por medio de una 
Tipo de Tanque 
 
Elevado sobre torre 
de acero 
Capacidad 75,000 litros 
Diámetro 4.4 metros 
Altura  6.5 metros 
Elevación de rebose 101.50 metros 




viga asimica para tener mayor anclaje y disminuir los asentamientos 
diferenciales en la estructura 
 
5.8. Selección de diámetros económicos para línea de conducción y 
equipo de bombeo. 
 
5.8.1. Línea de conducción “Pozo hacia Tanques de 
Almacenamiento” 
 
La Línea de conducción “Pozo hacia Tanques de Almacenamientos” es la que 
conduce el agua desde el pozo propuesto ubicado en Bethel I, con una cota 
de terreno de 80.0 m.s.n.m hacia los tanques propuestos de 75,000 glns cada 
uno ubicados en el sector noreste de Bethel II, con una cota de rebose igual a 
101.50 m.s.n.m. (ver planos constructivos). 
 
Para la selección del diámetro económico se utilizó la fórmula de Bresse  
D= K*Q0.5. 
 
D= 1.2 * 37.73 lps 
D= 7.37 plg ~187.0 mm.   El Consultor propone instalar en la línea de 
impulsión tubería de 6” PVC-SDR-17, desde el pozo propuesto hasta el nivel 
de rebose de los tanques de almacenamiento, con la condición del criterio de 












5.9. Calculo para determinar la Carga Total Dinámica (CTD) y potencia 





5.10. Análisis de resultados obtenidos del diseño de la red de 
distribución en EPANET. 
 
El análisis respectivo se obtuvo del análisis de los datos ingresados en el 
programa, para ver el comportamiento hidráulico de agua de redes en tubería 
a presión trabajando y con un previo estudio de los tipo de tubería diámetros, 
dimensiones a utilizar para que este sistema cumpliera con las normas 
mínimas antes expuestas. Los análisis que se realizaran serán tres tipos el 
primero con el consumo máximo hora para ver las perdidas máximas, el 
segundo con el caudal máximo día más caudal de hidrante y el ultimo será 
con cero demandas. El diagrama para realizar el análisis respectivo se 















5.10.2. Resultado del segundo análisis con el consumo 









5.10.3. Resultado del tercer análisis con el caudal de 










5.10.4. Resultados generales. 
 
Con la información de topografía que se recopiló información de la zona de 
estudio para darnos cuenta si aquí existiera algún problema respecto a lo 
establecimiento para la distribución del agua potable al igual que el beneficio 
que se establece. Después de haber recopilado toda la información 
establecida se hizo un levantamiento topográfico en donde se aplicó la 
planimetría y altimetría en el terreno a la vez para determinar la posición del 
tanque o reservorio de tal manera que tenga la capacidad de distribuir el agua 
y llegar hasta cada uno de los hogares. En el levantamiento también se 
determinó las diferencias de niveles con respecto al terreno y límites para 
definir la red de distribución de agua potable. Una vez finalizado el 
levantamiento se procesaron los datos tomados del levantamiento el cual 
servirá para diseñar la forma en que se establecerá la red de distribución de 
agua potable en la zona en donde se realiza el estudio. 
 
Con el dibujo del propuesto del diseño que se presenta se logra optimizar y 




en los recursos que estarán destinados para que los habitantes tengan 
condiciones higiénico-sanitarias necesarias para el residencial.  
 
Con el respectivo análisis en el softwate EPANET del diseño de red de 
distribución que se propone para este estudio se evidencio que este cumple 
según los criterios que las diferentes instituciones y organismos indican 
siempre y cuando se garantice el bombeo de líquido por medio de las bombas 
a los tanques de almacenamiento por 8 horas continuas como mínimo. La 
línea de conducción del sistema de abastecimiento se diseñó considerando 
tubería de PVC SDR-26, la velocidad se encuentra en el rango 
recomendados por la normativa de 0.6< v ˂< 1.5 
 
La red de distribución se construirá con las instrucciones indicadas y con la 
tubería que sea PVC SDR-26, con la finalidad de garantizar un óptimo 
funcionamiento hidráulico, asi como la instalación de las válvulas de 

















VIII. Conclusiones y recomendaciones  
 
6.1. Conclusiones  
 
Luego de completar todos los estudios pertinentes y realizar los diseños 
necesarios para este sistema de abastecimiento de agua potable en la zona 
residencial de urbanización de Bethel, puedo establecer las siguientes 
conclusiones: 
 
Con la ejecución del estudio topográfico se logra realizar un diseño en el que 
se logra tener el mejor aprovechamiento de todos los componentes, logrando 
determinar que el diseño cuente con una red de tubería tipo malla para lograr 
cumplir con las presiones de acuerdo a las normativas, a como también se 
determina la ubicación de los tanques de almacenamiento y ubicación del 
pozo y demás características. 
 
Al realizar el dibujo de la redes en programa digital de CAD. (Autocad), se 
logra obtener la red de manera digital logrando ejecutar en el programa en 
donde se obtienen las presiones y cantidad de flujo que tendrá la red 
simulando de acuerdo las condiciones establecidas.  
 
Analizando los resultados que arroja el programa EPANET, logramos 
determinar que este se encuentra dentro de los parámetros requeridos para la 
ejecución por lo que se concluye que es viable utilizar este diseño ya que 





1. Realizar un replanteo para la ubicación de los tanques y pozos y que 
estos cuenten con el resguardo necesario para garantizar 





2. Realizar pruebas de bombeo al pozo para verificar que cumple con el 
caudal indicado para lograr el abastecimiento según la dotación 
calculada y es recomendable realizar el monitoreo inicial y sistemático 




A continuación se realizara mención del vocabulario técnico probable a utilizar 
en este documento tales como son los siguientes: 
Aguas potable: es toda aquella que es apta para el consumo humano, lo que 
quiere decir que es posible ser consumida sin que cause daños o 
enfermedades al ser ingerida por lo que no representa ningún tipo de riesgo 
para la salud y cumpla con los parámetros y normas establecidas por la ley o 
ente regulador en materia de salud pública. 
Aguas domesticas: Desecho líquido resultante de los hábitos higiénicos del 
hombre en sus actividades domésticas. 
Agua cruda: Agua no sometida al proceso de tratamiento. 
Agua residuales: Desecho liquido constituido por aguas domesticas e 
industriales y aguas de infiltración. 
Caudal: Volumen expresado en litros por segundos (lps), para el cual es 
diseñada la unidad. 
Desinfección: Proceso que consiste en eliminar los micro-organismos 
patógenos que pueden estar presente en el agua, mediante el uso de equipos 
especiales o sustancias químicas. 
Efluente: Liquido que sale de un proceso de tratamiento. 
By Pass: Es la derivación de una tubería principal encargada de controlar la 
presión de un circuito hidráulico durante su puesta en servicio, mediante el 
uso de una válvula de menor diámetro. Puede actuar para contrabalanceo, 
secuencia, descarga y otras funciones requeridas para una válvula de dos 
vías. 
Tuberías distribuidoras o secundarias: Aquellas de menor diámetro y que 
abastecen a las conexiones domiciliares. Cuando la red de distribución es 




Tuberías maestras o cabeceras: Aquellas de mayor diámetro. Abastecen a 
las tuberías distribuidoras o subsidiarias y en algunos también directamente a 
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